
写真1

停電状態でも階段の照明を確保するため、避難階段動線に設置
しています。

写真2

避難階段の入り口部分に設置。停電時でも点灯し避難誘導を行い
ます。

仮設誘導灯

バッテリー内蔵型の照明



写真3

各階の各所床に避難階段へ向かっての誘導表示をしています。
蓄光式のため、停電状態でも発光し照明が無くても確認すること
ができます。

写真4

地下階は携帯電話の電波が入らないため、非常時を知らせる放送
設備を整備しました。1階に設置してあるガードマンボックスから、発
信することができます。尚、B1～B7FはWi-Fi環境を整備し、IP電話
LINE電話を使用することが可能です。

蓄光式の避難表示

非常用の放送設備


